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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
               
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
 
A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de 

cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de 

eletrodutos de aço galvanizado.  

O quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das lâmpadas será através 

dos próprios disjuntores. 

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. 

A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento. 

“Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8” de 

3,00 m de comprimento. 
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