1. OBJETIVOS GERAIS CALCULO DA DEMANDA TOTAL (VA)
b) DEMANDA REFERENTE AOS MOTORES

Este memorial de calculo compreende o passo a passo dos calculos Os valores de fator de demanda foram obtidos conforme os critérios T ——— CALCULO DO CORRENTE DE DEMANDA TOTAL
realizados, conforme as discriminacdes tecnicas previstas na ND - 51, estabelecidos na norma ND — 5.1, que fornece diretrizes técnicas para a analise DESCRICAD QUANTIDADE | POTENCIA POTENCIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAD SECUNDARIA — de cargas elétricas em sistemas de distribuicio. As tabelas utilizadas nos UNE}RIA TOTAL (W) Para o calculo da Corrente de Fase (/D) em um Sistema Estrela com Neutro
REDE DE DISTRIBUICAD AEREA — EDIFICACOES INDIVIDUAIS, para o© . . = . -
A ¢ = calculos foram: TABELA 11, que aborda as caracteristicas das cargas de MOTOR 1 5000 5000 e Tensao 220/127 (V) (FFFN), faz-se o uso da seguinte formula:
dimensionamento da UBS Valadares, Juiz de Fora - MG, L .
lluminacdo e tomadas de uso geral: e TABELA 15, que apresenta dados para os CARGA TOTAL INSTALADA (W) D
) g Portanto: e ®
2. CALCULD DE DEMAHDA motores tnfasicos. 000 ID 22{] » V‘ﬁ
a) DEMANDA REFERENTE A ILUMINACAO E TOMADAS B =( —9,55) = 58824 VA
Tabels 1 - Célcule da demands das cargas instaladas Sendﬂ assim:
RELACAO DE CALCULO DAS CARGAS INSTALADAS Tﬂabelaz - Calculo da demanda da'rlumina{:é? & tomadas. ‘
DESCRICAQ QUANTIDADE | POTENCIA POTENCIA DESCRICAO QUANTIDADE P@TE!“JCM POTEMCIA ¢) DEMANDA REFERENTE A CARGA RESERVA D, 377424
UNITARIA TOTAL (W UNITARIA TOTAL (W) I = i ~ 1004
(W) f ey
(W) (W) Tabels 4 - Calculo de demands de cargas reservas 220 X% vV 3 220 % A" 3
ILUMINACAQ DE LED 18 W 3 18 144 ILUMINA{;:ED DE LED 18 W g 18 144 DESCRICAD QUANTIDADE POTEMNCIA POTEMCIA
ILUMINACAD DE LED 24 W 21 24 504 ILUMINACAO DE LED 24 W 21 24 504 UNITARIA TOTAL (W)
A (W)
ILUMINAGAD DE LED 30 W 49 30 1470 i
; ILUMINACAD DE LED 30 W 49 30 1470 — . e —
ILUMINACAO DE LED 100 W 11 100 1100 =
ILUMINACAO DE LED 100 W 11 100 1100 i
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 10 W 11 10 110 = - GARGA TOTAL INSTALADA (W)
ILUMINACAQ DE EMERGENCIA 10 W 11 10 110
TOMADAS 100 W 95 100 9500
AR e T i 300 cai TOMADAS 100 W 95 100 9500 .
TOMADAS 600 W 1 600 600 TOMADAS 300 W : 300 600 '
TOMADAS 750 W 1 750 750 TOMADAS 600 W 1 600 600 e ( EGUUU) _ 2173913 VA
TOMADAS 1000 W 2 1000 2000 TOMADAS 750 W 1 750 750 0.92 '
TOMADAS 2000 W 2 2000 4000 TOMADAS 1000 W 2 1000 2000
TOMADAS 2500 W 1 2500 2500 TOMADAS 2000 W 7 2000 AD0D
CARGA RESERVA 1 20000 20000 TOMADAS 7500 W 1 2500 2500
MOTOR 1 S000 5000 23278 Sendo Dt a demanda total de cargas (kVA), temos:
CARGA TOTAL INSTALADA (W)
RESUMO DAS CARGAS TOTALIZADAS
Dt=a+b +c
Fortanto:
ILUMINACAO E TOMADAS 23278 23278 Dt = 101209 + 58824 + 2173913 = 377424VA
= = 25302,2VA
MOTOR 5000 a ( 092 ) Dt ~ 37.8 kVA
CARGA RESERVA 20000
CARGA TOTAL INSTALADA (W) 48278 a=(23563 x 0,4)=10120,9 VA
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