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LEGENDA

- TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA
- COLUNA DE AGUA FRIA

nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

- COLUNA DE LIMPEZA

nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

z===== - TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA - ENTERRADO
- COLUNA DE ALIMENTACRO

nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

- COLUNA DE CONSUMO

nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna
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@ - POSICAO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

| : 25 §/ ESC.
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| | NOTAS AGUA FRIA

| N - ) . , ,

| ‘, T ‘ | - AS TUBULACOES PARA AGUA FRIA SERAO EM TUBO RIGIDO SOLDAVEL, ATENDENDO ABNT 5626.

| | ‘ 1-A8 CANALIZAQGES NUNCA SERRO INTEIRAMENTE NIVELADAS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MiNIMA DE 1% NO SENTIDO DO ESCOAMENTO.

| ‘ ‘ ‘ 3 - DURANTE A CONSTRUGAO E MONTAGEM DOS APARELHOS, AS EXTREMIDADES LIVRES DAS CANALIZAGOES SERAQ VEDADAS COM TAMPOES ROSQUEADOS,

| 0,84m 025 1 = ‘ VEDADO O USO DE BUCHAS DE MADEIRA OU PAPEL.

! ]b::mﬁﬁ@\g E FL-08 1 % ‘ 4 - TODAS AS INSTALA§(~)ES DE AGUA FRIA DEVEM, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS COM 0S TESTES PREVISTOS
Nt Ll

| ‘I PN | ~f | PELA ABNT 5626. o ) ] ) '

| ‘ ‘ = S 5 - TODOS OS MATERIAIS DAS INSTALACOES DE AGUA FRIA DEVERAO ATENDER AOS PADROES DE FABRICACAO E AOS METODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA

| ! ARS sl F| | ABNT 5626.

| ‘ ‘ = 6 - PARA FACILITAR A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CANALIZAQ()ES E DOS REGISTROS, DEVERAQ SER COLOCADOS ADAPTADORES COLA/ROSCA.

| — ‘

| | | :

| — I N

|

| PLANTA BAIXA - ARS - AF ELEV. U - ARS - AF SO § - ARS - AF NOTAS GERAIS

I - D - - | - NESTE PROJETO FORAM APLICADAS AS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:

| ESC | : 25 ESC | : 25 ESC . NBR 5626: INSTALACOES PREDIAIS I?E AGUA FRIA E AGUA QUEN'TE i

| . NBR 5688: SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO

| . NBR 8160: SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

| . NBR 10844: INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

'r __________________________________________________________________________________________ 2 - DIMENSOES E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ESPECIFICAGOES CONTRARIAS.

| 3 - COTAS EM CENTIMET_ROS.' o ' i

| 7 = 0 0 4 - TODAS AS INSTALACOES (AGUA FRIA, ESGOTO, VENTILACAO E AGUA PLUVIAL), DEPOIS DE CONCLUIDAS DEVERAO SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS

| LISTA DE MATERIAIS - TUBOS - AGUA FRIA LISTA DE MATERIAIS - CONEXOES E ACESSORIOS - AGUA FRIA CONFORME TESTES PREVISTOS PELA NORMA ABNT MENCIONADA NA NOTA 01. OS RESULTADOS DEVERAO SER ATESTADOS PELA EMISSAO DE LAUDO TECNICO.

I DESCRIQI\O DE MATERIAL DIAN. NOMINAL (mm) | COMPRIMENTO (m) TEM DESCRI(,KO DE MATERIAL QUANT. 5 - QUALQUER MODIFICACAO NA EXECUCAO DAS INSTA~LA§0ES PROJETADAS DEVERA §ER PREVIAMENTE APROVADA PELO AUTOR DO PROJET~O.

Tubo de PYC Riido Soldivel M i NBR 5643 a5 8027 ol Bucha de Reducho C DR32Smm. PYC M Soldivel. con NBR 5643 3 6 - VEDADO O APROVEITAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PARA AS NOVAS INSTALACOES. TODOS OS MATERIAIS INSERIDOS NA OBRA DEVERAO SER NOVOS.
SO o dop ol e Moo o o ' lictia de Redugao Curta, DN5Zx2omm, FYL Marrom Soldavel, conlorme 7 - TODAS AS ALTERACDES NO PROJETO, RELACIONADAS AS CONEXOES E A TRAJETORIA DE TUBULAGOES DEVERKO SER COMUNICADAS A FISCALIZACKO DA
l Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, conforme NBR 5648 032 1,92 02 Bucha de Redugao Curta, DN60x50mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 2 OBRA. EM CASOS DE ATERAg()ES NO PROJETO, DEVERRO SER APRESENTADAS A FIS(ALIZA@T\O.
| Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, conforme NBR 5648 040 530 03 Bucha de Redugdo Curta, DN85x75mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 3 8-A EXECUQKO DE FUROS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER APROVADAS E ACOMPANHADAS PELOS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS TECNICOS.
| |Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, conforme NBR 5648 050 12,39 04 Bucha de Redugdo Curta, DNI10x85mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 )] 9 - 0§ EXECUTORES DAS |NST~A|-A§0|55 H||?R055AN|TAR|AS DFVERAO CONCEDER~MANUAL S|MP|-|F|CADO DA OPERACAO/MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS
: Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, conforme NBR 5648 060 0,04 05  |Bucha de Redugdo Longa, DN50 x 25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 6 INSTALADOS PARA A UTILIZACAO DOS USUARIOS E RESPONSAVEIS PELA OPERACAO/MANUTENCAO.
| Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, conforme NBR 5648 o715 20,26 06 Bucha de Redugao Longa, DN50 x 32mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 |
| |Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, conforme NBR 5648 085 17,56 07 Bucha de Redugao Longa, DN60 x 25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 3
l 08 Bucha de Redugao Longa, DN75 x 50mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 4 REV. DESCRI(I\O DATA EXEC. VERIF. APROV.
| LISTA DE MATERIAIS - REGISTROS E VALVULAS - AGUA FRIA 09 |(Caixa d'agua de polietileno, 500 litros 3
| = 10 Cap, DN85mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 1

ITEM DESCRICAO DE MATERIAL UANT. i

l T Caixa d'heua 25 PVEAM . P [ Curva de Transposigdo Soldavel, DN32mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 I 02 REVISQO GERAL 0772026 ETAM BD L
| g Adap ad‘” S°|dfv°| on A"el pard caf“ d,Ag”a 32"""' N Mamm : 12 |Curva de Transposigio Soldavel, DN4Omm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 | O | REVISAO GERAL 06/2026 | WA BD it

- t ) .
| 03 Adaptad‘” so|d?ve| com A"el para caf“ dlAg“a 40""" N Ma”°"‘ 3 13 |Joelho 45°, DN25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 | 00 | EMISSAO INICIAL 04/2026 | WA BD L
l AD'4 Adap ad°' so|d2'we| om A"el para caf“ d,Ag”a D:;': Pvcar;;'" T : 14 |Joelho 90° com Bucha de Latdo, DN25x1/2", Linha PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 2| CONTRATADA: 2 i Sinval Ladeira

- t y y y .
| APACOT POTIVE, O I s R e, O, T AT DA, SO 15 [Joelho 90° com Bucha de Latio, DN25x3/4", Linka PYC Marrom Soldivel, conforme NBR 5648 3 Vi avoz G, ek 28.498/D
| AD-5  |Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca, DN25x3/4", PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 32 . - .

oelho 90°, mm, arrom Soldavel, conforme f y
: - . 16 Joelho 90°, DN25mm, PVC M Soldavel, conf NBR 5648 55 projetos S ovaL rssmac deforma digtal por

l ﬁzg Il;dapt:dor Solddave(li Curto ;om BFoI.sa ; IRols/c;,' DN50x1.1/2", PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 27I v Joelho 90°, DN32mm, PYC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 19 ] LADEIRA:13797247672 SNALLADERKISTS7247672

- t t 'y 'y
o e O T | '8 |locho %", OMtbmm, PC Maram Sodével, coniorme NER 64 " coNTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
I " -I Ralx-a ed r(;i ecdo para Hi rbome ro, oArneu Fo- con;;)/: ::, com hidrometro, conexdes e registro, mm Q=5 m y 9 Joctho 90°, DNSOmm, PYC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 )

- t t to, )
| Regfst"’ Eef av;:sc:'f araD;:':" o Tgla 6 20 |Joelho 90°, DNT5mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 4
| EmmC L, 2 |Joelho 90°, DN8Smm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 6 o
| RE-2  |Registro Esfera VS Soldavel DN40mm 3 S : MUNICIPIO/AREA:
| I e e D 22 |Joelho 90°, DNI10mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 I JU|Z DE FORA/MG
| o g e | 23 Luva, DN25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 |

- orneird e ardim, 2>mm X — ¢ de Reducdo, x25mm, arrom Soldavel, conforme .
| Jardim, A4 Té de Redugdo, DN32x25mm, PVC M Soldavel, conf NBR 5648 I
| TLVS  |Tubo de Ligagdo Inox com anel para vaso sanitario 25cm 1 " - - PROGRAMA:

. 25 |Té de Redugdo, DN50x25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 10 UBS VALADARES

| VD Tubo para Valvula de descarga com joelho azul, 838mmx0,8m 1 - - -
| VI Vil Borboleta 150mm I 26 Té de Redugdo, DN75x50mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 1

- u
: e V,IV = T ; 21 Té de Redugao, DN75x60mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 2 TiTULO E CONTEGDO: PROJETO H|DROSSAN|TAR|0 EXECUTIVO
| g Vf‘lvula de De“”ga o a‘abame"t"’ Bafxa P'e“f° A (50""") : 28 |Té de Redugdo, DN85x60mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 3 '
| 2 |Valwla de Descarga com acabamento, Baixa Pressdo B1.1/2 (S0mm) para expurgo 29 |Té Soldavel 90° com Bucha de Latdo Central, DN25x3/4", Linha PVC Marrom Soldavel, conforme NER 5648 | 1 1 1

RS Vil dos ors DS ; IS. ACESSIVEL MASC., IS. ACESSIVEL FEM, FARMACIA E

: P 30 Té, DN25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 6 o o9 . ’
| 31 Té, DN32mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 3 4
| 32 Té, DN4Omm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 2 ARS - AG UA FRIA
| 33 Té, DN50mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 |
| : : ’ DATA: ULHO/202 ESCALA: INDICADA FOLHA:
| 34 T8, DN75mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 | J 026 C
! 35 T8, DN85mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 9 ARQUIVO: HID-PE-JF691-VLDR-032026-R02 08/16
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